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OCENA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE
UJECIE WISLANA ZA 2015 ROK

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. 2015
poz. 139) oraz § 17 1 § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych
w nizej wymienionych protokotach poboru probek wody oraz sprawozdan z ich badan:

L.p | Numer protokotu Numer Data poboru Miejsce poboru
sprawozdania

1. | ONS-HK.81/05/15 | WD/63/2015 26.01.2015 r. | Sklep Tesco

Deblin, ul. Stezycka

2. | ONS-HK.81/64/15 | WD/1002/2015 | 22.09.2015r. | Internat WAM
Deblin ul. 15 PP Wilkoéw 34A

3. | ONS-HK.81/64/15 | WD/1003/2015 | 22.09.2015 r. | Zespdt Szkot Zawodowych
Deblin ul. Wislana 3B

4. | ONS-HK.81/78/15 | WD/1237/2015 | 17.11.2015 r. | Stacja Uzdatniania Wody
Deblin ul. Stezyca 32-40

5. | ONS-HK.81/78/15 | WD/1238/2015 | 17.11.2015 . | Apteka
Deblin ul. Wislana 33

oceniajac jakos¢ wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie — ujecie Wislana pod
wzgledem zgodnosci jej jakosci z wymaganiami

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjete czynnosci
zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscig wody stwierdza co nastepuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rykach pobrali probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
ze statych punktéw monitoringowych wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie —
ujecie Wislana. Badania probek wody zostaly wykonane w Laboratorium Badan
Srodowiskowych i Zywnosci WSSE W Lublinie, ktére posiada akredytacje w zakresie




wykonywanych badan. Zakres wykonywanych badan obejmowal parametry monitoringu
kontrolnego i przegladowego.

W trakcie 2015 r. zanotowano trzykrotnie podwyzszong wartos¢ metnosci. Zanotowane
przekroczenie w/w parametru nie stanowilo zagrozenia dla zdrowia. jednak moglo wptywac
na jako$¢ organoleptyczng wody.

Po przeprowadzonych przez administratora dzialaniach naprawczych woda dostarczana
z przedmiotowego wodociggu spelniala wymogi rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Otrzymuja:
C’I) Burmistrz Miasta Deblin ul. Rynek 12, 08-530 Deblin
2. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. 15PPWilkow 3,
08-530 Dgblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczotkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. Ala.



