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JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI NA OBSZARZE
GMINY DEBLIN ZA 2015 ROK

wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach na podstawie §20

w zwiazku z §17 i §19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

Na terenie gminy Deblin wody podziemne ujmowane w celu zaopatrzenia ludnosci w wodg
wystepuja gloéwnie w utworach ery mezozoicznej (okres kredy). Charakteryzujg si¢ one duza
zawartoscia zelaza i manganu, co pociaga za soba koniecznosé ich uzdatniania przed wprowadzeniem
do sieci wodociggowej.

W 2015 r. ludno$¢ w gminie Deblin zaopatrywana byla w wode do spozycia przez 2 wodociagi
zbiorowego zaopatrzenia w wode i 1 wodociag lokalny. W trakcie 2015 roku zostata przylgczona
sie¢ wodociagu lokalnego Deblin Stawy do wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Deblin Jagiellonska.

Administratorem wodociagéw zbiorowego zaopatrzenia oraz czgsci sieci wodociggu
lokalnego (ujecie znajduje sie na terenie JW w Twierdzy) jest Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie. Ujecia i czgs¢ sieci wodociagu lokalnego administrowana jest
przez Jednostke Wojskowa.

W/w wodociagi tworza sie¢ wodociggowa o dlugosci okoto 109,32 km, dobowa produkcja wody
wynosita w 2015 r. srednio 1570 m*/dobe. W minionym roku wedtug danych przekazanych przez
administratora wodociagéw wybudowano nowy odcinek sieci wodociggowej o diugosci 0,383 km
oraz wykonano 0,912 km przylgczy do istniejacej sieci wodociggowej. Z wody wodociagowej
o kontrolowanej jakosci w gminie Deblin korzystato okoto 15 855 osob, co stanowi 92,95 % ludnosci
gminy. Na koniec 2015 r. zwody wodociggowej o niekwestionowanej jakosci korzystato 100%
konsumentow.

Tabela. Wodociagi zaopatrujace ludnosé na terenie gminy Deblin

. F T .| Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode
Lp. | Nazwa wodociagu Produsljgjabwody Dlugoé¢ sw;:'l( z przylgczami bedaca pod nadzorem
o) m] PIS w Rykach
L, [ LI ERIS 1215 82.95 11280
Jagiellonska
. | Deblin ujecie 345 18,72 4215
Wislana
. | Degblin
°* | Twierdza JW 19 70 360
Razem 1570 109,32 15 855

Inspekcja Sanitarna kontroluje jakos¢ wody w wodociagach poprzez staly nadzér prowadzony
w oparciu o zakres badan monitoringu kontrolnego, przegladowego oraz nadzoru biezgcego. Badania
pobranych prébek wody wykonywane przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng pozwalajg na oceng
instalacji wodociggowych oraz jakosci wody pod wzglgdem sanitarnym. Badania probek wody
wykonywane sa w Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci WSSE w Lublinie, ktore
posiada akredytacje w zakresie wykonywanych badan.
MZGK Sp. z o.0. w Deblinie prowadzilo kontrole wewngtrzna jakosci produkowanej wody,
w zakresie i z czestotliwoscia zgodna z opracowanym harmonogramem.



Z wlw wodociggéw gminy Deblin pobrane zostalo 23 prob do badan fizykochemicznych i 23 prob
do badan mikrobiologicznych. |
W 2015 r. w wodociaggu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellonska zanotowano
sporadyczne przekroczenia parametréw mikrobiologicznych, a mianowicie jednokrotne
podwyzszenie ogélnej liczby mikroorganizméw po 72 godz. inkubacji w temp. 22° C, ktére wynosito
powyzej 300 jtk/Iml oraz w dwoéch kolejnych probach stwierdzono obecnos$¢ bakterii grupy coli
w liczbiel jtk/100ml, co s$wiadczylo o czasowej niestabilnosci mikrobiologicznej  wody.
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorac pod uwage rodzaj i stopien zanieczyszczenia
uznano, iz w/w przekroczenie parametrow mikrobiologicznych nie stwarzalo istotnego zagrozenia dla
zdrowia 1 mozliwe bylo do usunigcia w krotkim czasie. Uznano za wystarczajgce podjecie przez
administratora dziatan  naprawczych obejmujacych dezynfekcje wody oraz poinformowanie
konsumentow o dezynfekcji wody i zmianie jej jakosci organoleptyczne;.
W wodociggach: zbiorowego zaopatrzeriia Deblin ujecie Wislana oraz lokalnym Deblin Twierdza
zanotowano podwyzszenie wartosci metnosci wynoszgce 1,2 — 1,6 NTU. W/w przekroczenia nie
stanowily zagrozenia dla zdrowia, jednak mogly wptywaé na jakos$é¢ organoleptyczng wody. Uznano
za wystarczajace poinformowanie administratora w/w wodociggu o wynikach badan w celu podjecia
przez niego odpowiednich dziatan naprawczych.
Na koniec 2015 r. w gminie Dgblin wodociagi dostarczaty wode o jakosci zgodnej z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), w zwiazku z czym jej jakos¢ byla bezpieczna dla
zdrowia konsumentow.
Stan sanitarno — higieniczny urzadzen wodociggowych zbiorowego zaopatrzenia w wode oceniono
jako dobry.

W zwiazku z prowadzeniem nadzoru nad jako$cig wody w 2015 r. Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rykach wydat 4 oceny dotyczace jakosci wody.
W w/w wodociagach nie prowadzono statego chlorowania wody.
Administrator wodociggéw nie zglaszat awarii skutkujacych dlugotrwatlymi przerwami w dostawie
wody, nie odnotowano takze deficytu wody w tej grupie wodociagdw.
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3. Ala



