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PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;

http:lipsseryki.pis.gov.pl
http:/ipsserykinbip.pl

ONS - HK.721/201/18

OCENA CZASTKOWA

JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE UJECIE
JAGIELLONSKA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z pézn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017, poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu
danych zawartych w nizej wymienionych protokotach poboru probek wody oraz sprawozdan
z ich badan, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody, jak rowniez
w ramach kontroli wewnetrznej przez administratora wodociagu - Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie:

Nr protokotu Nr sprawozdania | Data poboru | Migjsce poboru
150/06/2018/M/1 Deblin ul. 15 PP Wilkow
- 150/06/2018/F/1 | 15.06.2018 r. | Myjnia samochodowa
150/06/2018/M/2 Deblin ul. Jagiellonska 25-27
Stacja Uzdatniania Wody
WD/457/2018 Deblin, ul. Rynek 14
ONS-HK.81/12/18 25.06.2018 r. | SPZOZ
WD/458/2018 Deblin, ul. Michalinowska 1A
Przedszkole
L-2/316/18 Deblin ul. Jagiellonska 25-27
- 27.06.2018 r. | Stacja Uzdatniania Wody
1-2/317/18 Deblin ul. 15 PP Wilkéw
Myijnia samochodowa

oceniajac jakos¢ wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellonska
pod wzgledem zgodnosci jej jakosci z wymaganiami

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu.

UZASADNIENIE
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjete czynnosci

zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody oraz dziatan prowadzonych w ramach
kontroli wewnetrznej przez administratora wodociagu, stwierdza co nastepuje:




W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej, zostaly
pobrane probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w punktach zgodnosci
zlokalizowanych na wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellonska.

Badania probek wody zostaty wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie,
JARS Sp. z 0.0. w Legionowie oraz Laboratorium PGK i M w Rykach. ktore posiada
zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przez PPIS w Rykach. Zakres
wykonywanych badan obejmowat parametry z grupy A oraz mikrobiologiczne z grupy B.

W jednej z pobranych probek wody stwierdzono przekroczenia zwigzkow zelaza. oraz
podwyzszona metnosé. Administrator wodociggu przeprowadzit dzialania naprawcze. po
ktorych nastapila poprawa jakosci wody. co potwierdzil przedstawionymi wynikami badan.
na podstawie ktorych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach ocenil, ze jakos¢
wody w badanym zakresie spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017.
poz. 2294).
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Burmistrz Miasta Deblin, ul. Rynek 12, 08-530 Deblin
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