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Ocena okresowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagielloriska za 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021 poz.195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. 2020
poz. 2028 z pdzn.zm) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdan z badan probek pochodzacych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Deblinie ujecie Jagiellonska, pobranych przez Pafstwowego Inspektora Sanitarnego
w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakoscig wody oraz sprawozdan z badan
probek wody pobranych w ramach wewnetrznej kontroli jako$ci wody prowadzonej przez
Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie w zakresie badanych
parametrow grupy A i grupy B

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rykach nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellofiska pobrano 6 probek do
badan mikrobiologicznych i 1 probke do badan fizykochemicznych. Badania probek wody
zostaly wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewoddzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lublinie, ktory posiada akredytacje w zakresie wykonywanych badan.
Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorowal prowadzenie
przez Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie wewngtrznej kontroli
jakosci wody przeznaczonej do spozycia pochodzacej z w/w wodociggu. Liczba
raportowanych prébek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej
wynosita: 12 probek do badan fizykochemicznych oraz 13 probek do badan
mikrobiologicznych. Badania prébek wody zostaty wykonane w Eurofins OBIiKS Polska Sp.
z 0.0. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.



Przeprowadzone badania prébek wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Deblinie ujecie Jagielloniska wykonane w 2020 r. wykazaly, ze woda spelnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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