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ONS- HK.903.211.2023
OCENA CZASTKOWA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE UJECIE
WISLANA
Na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(j.t. Dz. U. 2 2023, poz.338),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028 z p6zn.zm.),
- § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po rozpatrzeniu danych zawartych wnizej wymienionym protokole poboru probek wody
pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad Jjakoscia wody oraz sprawozdan z ich badaf

Nr protokotu Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru

DL-OBF.9052.2.798.2023 Deblin, ul. Stezycka 32-40
Stacja Uzdatniania Wody

ONS-HK.903.211.2023 | DL-OBF.9052.2.799.2023 | 11.09.2023 r. | Deblin, ul. Wislana 58
Restauracja ,,EWEX”

DL-OBF.9052.2.800.2023 Deblin, ul. Stezycka 11
NZOZ

stwierdza
ze w zakresie badanych parametréw mikrobiologicznych grupy B, woda dostarczana przez
wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Wislana nie spelnia wymagan
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzonych dziataniach naprawczych przez administratora wodociagu Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Towarowa 2D, 08-530 Deblin, w zwigzku
zwydang przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach decyzja
nr ONS-HK.9012.46.2023 z dnia 08.08.2023r. 0 warunkowej przydatnosci wody do spozycia
przez ludzi z przedmiotowego wodociagu, zostaty pobrane proby wody w ramach nadzoru
sanitarnego z w/w punktow.

Badania prébek wody zostaly wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie. Zakres wykonywanych badain obejmowat
parametry mikrobiologiczne grupy B.




Przeprowadzone analizy probek wykazaly, podwyzszong 0ogo6lng liczbe
mikroorganizméw po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynoszacg 150 jtk/1 ml w wodzie
podawanej do sieci oraz 240 jtk/1 ml w wodzie w jednym z badanych punktéw na sieci.

Tym samym dziatania naprawcze prowadzone przez administratora wodociggu nie
doprowadzily jako$ci wody do zgodnej z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017, poz. 2294).

W dalszym ciagu, obowiazuje decyzja Nr ONS-HK.9012.46.2023 z dnia 08.08.2023r..
stwierdzajaca warunkows przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z niniejszego
wodociagu.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Deblin ul. Rynek 12, 08-530 Deblin

(2. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Towarowa 2D, 08-530 Deblin
3. Ala

Sporzadzita: MG- sekcja Higieny Komunalnej



