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ONS - HK.903.236.2024

OCENA CZASTKOWA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE UJECIE JAGIELLONSKA

Na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2024,

poz.416),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekéw (j.t. Dz. U. 2024 poz. 757)
- § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po rozpatrzeniu danych zawartych w nizej wymienionych sprawozdaniach z badan probek wody pobranych

w ramach kontroli wewngtrznej przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie:

Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru |
1./0/10/2024/1707/M/C/1 Deblin, ul. Jagiellofiska 23
£./0/10/2024/1707/M/C/8 Stacja Uzdatniania Wody
£/0/10/2024/1707/M/C/2/ Deblin, ul. Kowalskiego 10

Blok nr 10- piwni
£/0/10/2024/1707/M/C/7 14102024 1. nr 10- piwnica
£./0/10/2024/1707/M/C/3 Deblin, Osiedle Stawy 16
£./0/10/2024/1707/M/C/6 Blok nr 16- piwnica
£/0/10/2024/1707/M/C/4 Deblin, ul. Bankowa

Blok nr 21B- piwnica

£/0/10/2024/1707/M/C/5

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie
JagielloAska.

UZASADNIENIE
W ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej, administrator wodociagu - Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie zlecit pobér prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z w/w

punktéw wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellofiska. Badania prébek wody zostaty



wykonane w laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.0., ul. Mochtyinska 65, 03-289 Warszawa. Zakres

wykonywanych badan obejmowal parametry mikrobiologiczne grupy B.
Przeprowadzone analizy w/w prébek wykazaly, ze jakos¢ wody w badanym zakresie spelnia

wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Otrzymuja:
Burmistrz Miasta Deblin ul. Rynek 12, 08-530 Deblin
2. Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Towarowa 2D, 08-530 Deblin

3. Ala

Sporzadzita: [B- sekcja Higieny Komunalnej
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OCENA CZASTKOWA

JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA DEBLINIE UJECIE
JAGIELLONSKA

Na podstawie

- art. 4 ust.] pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.
U. 22024, poz. 416),

- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (j.t. Dz. U. z 2024, poz. 757) oraz

- § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po rozpatrzeniu danych zawartych w nizej wymienionych protokolach poboru prébek wody
oraz sprawozdan z ich badan:

'Nr protokotu Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru

DL-OBF.9052.2.1197.2024 Deblin, ul. Jagiellonska 23
Stacja Uzdatniania Wody

DL-OBF.9052.2.1198.2024 Deblin, Osiedle Stawy 16

ONS-HK.903.213.2024 14.10.2024 r. | Blok nr 16- piwnica

DL-OBF.9052.2.1199.2024 Deblin, ul. Kowalskiego 10
Blok nr 10- piwnica

DL-OBF.9052.2.1200.2024 Deblin, ul. Bankowa

| Blok nr 21B- piwnica

stwierdza

woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagielloniska w zakresie
parametréw mikrobiologicznych nie spetnia wymogéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).



UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego zostaly wykonane badania jakosci wody
zw/w punktéw z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Jagiellonska.
Badania prébek wody zostaly wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w  Lublinie. Zakres badan obejmowal parametry
mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy pobranych probek wody wykazaly obecnos¢ bakterii grupy coli
w liczbie odpowiednio: 1 jtk/100 ml, 3 jtk/100 ml i 1 jtk/100 ml, w trzech z czterech
pobranych punktach:

- Deblin, ul. Osiedle Stawy, Blok nr 16 - piwnica,
- Deblin, ul. Kowalskiego, Blok nr 10 - piwnica,
- Deblin, ul. Bankowa, Blok nr 21B — piwnica.
Wyniki badania préb pobranych tego samego dnia tj. 14.10.2024 r. w ramach kontroli
wewnetrznej z w/w punktéw, nie byly kwestionowane pod wzgl¢dem niniejszego wskaznika

mikrobiologicznego.

Otrzymujg:
1/ Burmistrz Miasta Deblin ul. Rynek 12, 08-530 De¢blin
2. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Towarowa 2D, 08-530 Deblin

3. Ala

Sporzadzila: IB- sekcja Higieny Komunalnej



