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ONS- HK. 903.278.2024 

Ryki, dnia 02.12.2024 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE 
JAGIELLOŃSKA 

Na podstawie: 

- art. 4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. 
U. z 2024, poz. 416), 

- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2024, poz. 757), 

- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294), 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach 

po analizie danych zawartych w protokole poboru oraz sprawozdaniach z badań wody prób 
pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak również w sprawozdaniach 
z badań wody prób pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora 
wodociągu- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie: 

Nr protokołu Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru 

ONS-HK.903.278.2024 

DL-OBF.9052.2.1373.2024 

19.11.2024 r. 

Dęblin, ul. Jagiellońska 23 
Stacja Uzdatniania Wody 

ONS-HK.903.278.2024 

DL-OBF.9052.2.1374.2024 

19.11.2024 r. 

Dęblin, Osiedle Stawy 16 
Blok nr 16- piwnica 

ONS-HK.903.278.2024 
DL-OBF.9052.2.1375.2024 

19.11.2024 r. 

Dęblin, ul. Kowalskiego 10 
Blok nr 10- piwnica 

ONS-HK.903.278.2024 

DL-OBF.9052.2.1376.2024 

19.11.2024 r. 

Dęblin, ul. Bankowa 
Blok nr 21B- piwnica 

" Ł/0/11/2024/ 1064/M/C/5 
Ł/0/11/2024/1064/M/C/8 

19.11.2024 r. 
Dęblin, ul. Jagiellońska 23 
Stacja Uzdatniania Wody 

" Ł/0/11/2024/1064/M/C/6 
Ł/0/11/2024/ 1064/M/C/9 

19.11.2024 r. 

Dęblin, Osiedle Stawy 16 
Blok nr 16- piwnica 

Ł/0/11/2024/1064/M/C/1 
Ł/0/11/2024/1064/FM/C/l 1 

19.11.2024 r. 

Dęblin, ul. Kowalskiego 10 
Blok nr 10- piwnica 

- Ł/0/11/2024/1064/M/C/2 
Ł/0/11/2024/1064/FM/C/12 

19.11.2024 r. 

Dęblin, ul. Bankowa 
Blok nr 2IB- piwnica 



stwierdza 

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie 
ujęcie Jagiellońska. 

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej zostały 
wykonane badania jakości wody prób pobranych jednocześnie przez próbkobiorcę PSSE 
w Rykach i próbkobiorcę laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. z w/w punktów z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska. 

Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz w laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. 
Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Zakres badań obejmował parametry fizykochemiczne 
grupy A, mikrobiologiczne grupy B, zawartość związków żelaza i manganu oraz wartość 
mętności. 

Przeprowadzone analizy w/w próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez 
administratora wodociągu wykazały, że jakość wody w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 
2294), natomiast analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wykazały 
obecność bakterii grupy coli w liczbie odpowiednio: 1 jtk/100 ml i 2 jtk/100 ml, w dwóch 
z czterech pobranych punktach: 
- Dęblin, ul. Osiedle Stawy, Blok nr 16 - piwnica, 
- Dęblin, ul. Kowalskiego, Blok nr 10 - piwnica. 

Ponadto w jednym z czterech pobranych punktów- Dęblin, ul. Kowalskiego, Blok 
nr 10 - piwnica, w wodzie na sieci pobranej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono 
podwyższoną wartość żelaza na poziomie 260 pig/1, przy dopuszczalnej zawartości 200 pg/1 
przy jednoczesnym wyniku dla próbki pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z w/w punktu 
na poziomie zgodnym z wartością dopuszczalną. 

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, oceniając stopień zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego oraz biorąc pod uwagę niepewność rozszerzoną do wyników badań prób 
wody, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli uznano, że jakość wody nie 
stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców i jest przydatna do spożycia. 

Otrzymują: 
'CP Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin 
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin 
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Sporządziła: IB.- sekcja Higieny Komunalnej 


